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1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumire ¥ CORP CLADIRE SPATII DE iNVATAMANT, CORP CLAM T
»GARSONIERE?” si CORP CLADIRE CENTRALA TER 5 TT%%/;T Wt _.f

L JUDET:.

2. Amplasament AL. INVATATORILOR, nr. 4, mun. BRAILA, jud. B 1: S
3. Beneficiar LICEUL PEDAGOGIC “ D.P. PERPESSICIUS” BRAILA G 7
4. Proiect ¥ nr. 37/2007 , elaboratori: _Nz/

S.C. BP CONSULT PROIECT S.R.L. PIATRA NEAMT - proiectant'general
- adresa: str. Orhei, nr. 8, bl. V3, sc. C, Piatra Neamt, jud. Neamt - tel. 0333/401340

S.C. BAUTEN CONSULTING S.R.L. BUCURESTI - proiectant de specialitate
- adresa: b-dul. Unirii, nr. 16, bl. Al, sc. 1, ap. 4, Sector 4 — Bucuresti - tel. 0766/665330
5. Verificatori siguranti la foc “C”: Barthon A. Stefan Emil, ref. nr. 169/2007

Amancei D. Mihai, ref. nr. 77/ 20.06.2008

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INV EﬁTITIEI

2.1. CORP CLADIRE SPATII DE INVATAMANT
A{(‘Q& - <

- constructie noud; categoria de importants ,B/ clasa de important3 IT

- tipul constructiei — cu aglomeriri de persoane;

Caracteristici constructive:

- regim de indltime P+3, niveluri ocupare de obiectiv 4;

- numdr de compartimente de incendiu 1, compartimentare antifoc intre .......

- gradul de remstenta la foc al constructiei II

- A.=350m? , Aca = 1400 m? , Ay = 1092 m? ,V=5272m’ , H= 18,30 m, capacitate = 370
pers.;

- categoria de pericol incendiu C;

- risc de incendiu (densitatea sarcinii termice) RISC MIC DE INCENDIU (q <420 M.])

- numdr céi evacuare 2, (dimensiuni): cii de evacuare cu lungime mai mici de 50 m si
li0ime de 2,15 m (coridoare); 2 usi de evacuare de 1,80 x 2,10 m;

- sisteme PSI: hidranti exteriori alimentati de la reteaua de hidranti a orasului;

- instalatii de semnalizare, alarmare in caz de incendiu, automate.



2.2. CORP CLADIRE ,,GARSONIERE”

- constructie noua; categoria de importanta C ; clasa de importanta ITI

- tipul constructiei - de locuit.

Caracteristici constructive: -

- regim de indltime P+3, niveluri ocupare de obiectiv 4;

- numdr de compartimente de incendiu 1 , compartimentare antifoc intre ....... :

- gradul de rezistent3 la foc al constructiei II,

- A =2001m' Ay =804m? A, = 627 m? V = 3028 m’, H = 18,30 m, capacitate =
10 pers.;

- categoria de pericol incendiu C;

- risc de incendiu (densitatea sarcinii termice) RISC MIC DE INCENDIU (q <420 MJ);

- numdr cdi evacuare 1, (dimensiuni): cdi de evacuare cu lungime mai mici de 50 m si
Iitime de 1,50 m (coridoare); 1 usi evacuare clidire 1,00 x 2,10 m;

- sisteme PSI: hidranti exteriori alimentati de la reteaua de hidranti a orasului;

- instalatii de semnalizare, alarmare in caz de incendiu, automa‘:\lps e ﬁEN}'ﬁU j
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2.3. CORP CLADIRE CENTRALA TERMICA

- constructie noud; categoria de importanta D ; clasa de important
- tipul constructiei — de productie.
Caracteristici constructive:
- regim de indltime PARTER , niveluri ocupare de obiectiv 1 ; .
- numdr de compartimente de incendiu 1, compartimentare antifoc intre ¥.....;
- gradul de rezistenta la foc al constructiei I;
- A =8m’, A, =8m; A, =T4m? V = 225 m’, H = 3.10 m, capacitate 1 pers.;
- categoria de pericol incendiu D; .
- risc de incendiu (densitatea sarcinii termice) RISC MIC DE INCENDIU (q <240 MJ);
- numdr céi evacuare 1, (dimensiuni): cii de evacuare cu lungime mai mic# de 50 m

1 usa exterioari 1,80 x 2,15 m;
- sisteme PSI: hidranti exteriori alimentati de la reteaua de hidranti a orasului;
- instalatii de semnalizare, alarmare in caz de incendiu, automate.
- stingdtoare de incendiu cu spuma tip P6.

3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI V
In proiectare au fost respectate prevederile legii 307/2006 si a normativului P118/99.
Au fost luate misuri conform normativelor NP 086/2005,113/94, 1 18/2-2002, 17/2002, 1
20/2000 precum si a Ordinului 1822/2004 s1 163/2007.
4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR ST RESTRICTIILOR IMPUSE !

Beneficiarul va duce la indeplinire toate masurile prevazute In scenariile de securitate 1a
incendiu, mésurile din referatul verificatorulu si din avizul ce se va emite.
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S. Véazénd specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a

cerintelor de avizare, precum si documentatia depusi pentru autorizare (PAC/POE), se acordi:
AVIZ FAVORABIL NrJ2{ee > din 3. . OF. el

in vederea emiterii Acordului un@&@tomde Zondltn ®
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